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1. Tűzvédelmi Szabályzat hatálya  

1.1. Területi hatály 

A TvSz hatálya kiterjed a Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 50. teljes területére (a 

továbbiakban a Létesítmény), mely magában foglalja az épületben található valamennyi 
helyiséget és szabad teret. 

1.2. Tárgyi hatály 

A TVSZ a Létesítmény teljes működésére vonatkozóan szabályozza a tűzvédelmi 
tevékenységet az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és szabványi előírásoknak 
megfelelően. 

1.3. Személyi hatály 

A  TvSz személyi hatálya kiterjed a Létesítmény munkavállalóira, valamint a bármilyen 
jogcímen ott tartózkodó egyéb személyekre is. 

1.4. Időbeli hatály 

A TvSz a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes. 

1.5. Végrehajtás jogi felelőssége 

A TvSz megszegése jogi következményekkel jár. Amennyiben a TvSz-ben előírtak 
végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy 
polgári jogi kártérítési, szabálysértési és/vagy büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet 
a mulasztóval szemben. 

2. A Létesítmény tűzvédelmi szervezetének feladata, felépítése, 
működési és irányítási rendje, finanszírozásának szabályai  

2.1. A tűzvédelmi szervezet feladata 

A tűzvédelmi szervezet feladata a jogszabályokban és szabványokban, valamint a jelen 
szabályzatban meghatározott tűzvédelmi előírások érvényre juttatása. 

2.2. A tűzvédelmi szervezet felépítése 

 Salgótarjáni Szakképzési Centrum 

 Iskola igazgatója, igazgató helyettes 

 Tűzvédelmi tevékenységért felelős, külső szolgáltató cég:  
Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft.  

2.3. A tűzvédelem működési és irányítási rendje 

 A Létesítmény beruházásokkal kapcsolatos tűzvédelmi feladatait a fenntartó látja el. 
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2.4. A tűzvédelem finanszírozásának szabályozása 

 Az általános iskola tűzvédelmi tevékenysége hatékony ellátásához szükséges 
pénzeszközöket a működtető betervezi az éves költségvetésébe. 

 Az előírt tűzvédelmi követelmények megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök 
rendeltetésszerű felhasználásáról a Salgótarjáni Szakképzési Centrum gondoskodik. 

3. Tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségek  

3.1. A fenntartó feladatai 
Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi forrásokat. 

A Létesítményt érintő beruházások és kivitelezések esetén gondoskodik a jogszabályban előírt 
tűzvédelmi engedélyek beszerzéséről. 

Minden olyan műszaki jellegű munkavégzés során (felújítás, karbantartás, hibaelhárítás), 
amely alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével jár), az adott munkára kötött 
vállalkozási szerződésbe belefoglaltatja az alábbiakat: 

- munkavégzők nevét, 
- munkavégzők tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolatát, 
- a kivitelezést végző cég Felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy az adott 
- tűzveszéllyel járó munkát csak a megnevezett dolgozók fogják végezni. 

A Létesítmény tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást (pl. 
átépítés, stb.) köteles legalább 15 nappal annak megkezdése előtt az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltségre bejelenteni. 

Gondoskodik a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések  során feltárt hiányosságok 
megszüntetéséről. 

3.2. Az intézményvezető (iskola igazgató) tűzvédelmi feladatai 

- Az Intézmény vezetője, felelős a tűzvédelmi tevékenységéhez kapcsolódó feladatok 
ellátásáért, valamint a tűzvédelmi jogszabályok betartatásáért. 

- Kiadja az Intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát. 
- Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre kiterjed az intézmény egészére. 
- Munkavégzése során köteles betartani és betartatni a tűzvédelmi 

jogszabályok rendelkezéseit. 
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén a tevékenységre kiadja az 

írásos engedélyt. 
- A tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben fegyelmi felelősségre vonást 

alkalmaz. 
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- Tárolja és kezeli a tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat és dokumentációkat. Az 
időszakos felülvizsgálatokat igazoló dokumentumokat legalább a következő 
felülvizsgálat időpontjáig megőrzi. 

3.3. Tűzvédelmi tevékenységért felelős, külső szolgáltató cég feladatai 

- Köteles tájékoztatást adni, a fenntartónak, valamint az intéményvezetőnek a 
tevékenység végzése során felmerült 

- tűzvédelmet érintő műszaki problémákról. 
- Gondoskodik a tűzvédelemmel kapcsolatos időszakos felülvizsgálatok 

elvégeztetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok kezeléséről és 
tárolásáról. 

- Elvégzi az új felvételes munkavállalók munkába állás előtti, valamint az éves 
ismétlődő időszakos tűzvédelmi oktatást, valamint gondoskodik arról, hogy a 
dolgozók a Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerjék. 

- Vállalkozók munkavégzése esetén gondoskodik arról, hogy azok munkavállalói a 
munkavégzésre vonatkozó helyi tűzvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák. 

- Elvégzi a kézi tűzoltó készülékek negyedévente előírt szemrevételezéses vizsgálatát. 
- Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában. 
- Évente egy alkalommal tűzvédelmi szemlét tart a Létesítmény területén. 
- Részt vesz a Létesítményben tartott tűzvédelmi szemléken és hatósági ellenőrzéseken. 

3.4. A dolgozók tűzvédelmi feladatai 

- Kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a Létesítményre vonatkozó általános és 
egyedi tűzvédelmi előírásokat. 

- Kötelesek részt venni az előírt tűzvédelmi oktatásokon. 
- Kötelesek mindennapi tevékenységüket úgy szervezni és végezni, hogy az adott 

területen veszélyhelyzet kialakulásának a lehetősége minimális legyen. 
- Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amelynél a biztonságos munkavégzés 

tűzvédelemre vonatkozó személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. 
- Kötelesek az általuk használt gépek, berendezések biztonságos használata érdekében 

azok kezelési utasítását betartani. 
- Kötelesek elsajátítani a Létesítmény területén lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és 

eszközök használatát, kezelését, valamint ismerniük kell azok fellelhetőségi helyét. 
- Kötelesek megismerni a Létesítményben lévő esetleges veszélyforrásokat és betartani 

a veszélyes környezet biztonsági szabályait. 
- Az észlelt tüzet haladéktalanul jelenteniük kell a tűzoltóságnak valamint a 

létesítményvezetőnek (annak távollétében a tűzvédelmi megbízottnak), és kötelesek a 
rendelkezésre álló eszközökkel azonnal megkezdeni a tűz oltását. 

- Minden tüzet, még az eloltott tüzet is kötelesek jelenteni, valamint a tűzvizsgálat 
érdekében a helyszínt változatlanul kell hagyniuk. 

- Szükség szerint gondoskodniuk kell a víz-, gáz- és elektromos hálózatok megfelelő 
lezárásáról. 

- Kötelesek a megjelölt helyen a dohányzási tilalmat betartani. 
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4. Tűzvédelmi oktatás rendje  

4.1. A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos általános feladatok 

Valamennyi dolgozó kötelessége, hogy a létesítménnyel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket 
megismerje, valamint tűz esetén a szükséges feladatokat végrehajtsa. 

A fenti okból a Tűzvédelmi Szabályzat 1 példánya a Létesítményben megtalálható. 

4.2.  Új felvételes dolgozó tűzvédelmi oktatása 

Minden új felvételes dolgozót a munkába állása előtt a munkakörének megfelelő tűzvédelmi 
oktatásban kell részesíteni. Az oktatás időtartama 30 perc, melyet elméleti és gyakorlati 
formában kell lebonyolítani. 

Az új felvételes dolgozó oktatását a tűzvédelmi megbízott végzi. 

Az oktatásnak az alábbi témaköröket kell tartalmaznia: 

a) Munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői. 
b) Tűzvédelmi Szabályzat tartalma. 
c) Tűzjelzés, tűz esetén követendő magatartás. 
d) Tűzriadó Terv ismertetése. 
e) Tűzoltó készülékek és felszerelések kezelése, alapvető tűzoltási ismeretek. 

4.3. Ismétlődő oktatás rendje 

A Létesítmény valamennyi dolgozójának évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi 
oktatáson kell részt vennie. 

Az ismétlődő oktatást a tűzvédelmi megbízott végzi. 

Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a munkavégzésben fennakadást ne okozzon. 

Az ismételt tűzvédelmi oktatás tematikája megegyezik az előzőekben ismertetettekkel. 

4.4. Rendkívüli esetben tartandó tűzvédelmi oktatás 

Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a Létesítmény tűzvédelmi helyzetének jelentős 
mértékű megváltozása esetén, vagy tűz keletkezése után, ha az oktatás a dolgozók számára 
tanulságul szolgálhat. 

A rendkívüli esetben tartott oktatást a tűzvédelmi megbízott végzi. 

4.5. Az oktatás nyilvántartása 

A munkába állított dolgozók tűzvédelmi oktatásáról nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartást az üzemeltető kezeli. 

A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia: 
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a) Az oktatás helye, időpontja, tárgya. 
b) Az oktatást végző neve, aláírása. 
c) Az oktatott személy neve, beosztása, valamint saját kezű aláírása! 

5. A Létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások, információk  

     5.1 Általános információk 

- Az Intézmény létesítményi tűzoltóság fenntartására nem kötelezett. 
- A létesítményben tűzveszélyes tevékenységet nem végeznek. 

- A szakvizsgára kötelezett tevékenységeket csak megfelelő képesítéssel rendelkező 
 személy végezheti. 
- A létesítményben dohányzási tilalom van érvényben Dohányzásra kizárólag a 
 közterületen, a dohányzásra kijelölt helyen van lehetőség. 

5.2 Tárolás 

A kazánhelyiségben éghető anyag tárolása tilos. 

5.3 Közlekedési utak 

A Létesítmény menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 

5.4 Tüzelő-, fűtőberendezések 

A létesítményben 10db gázkazán van, ebből kettőt az iskola üzemeltet, melyek külön 
helyiségben találhatóak. A gázfőelzáró a Béke utcára néző homlokzat előtt lévő 
gázfogadószekrényben található.  

     5.5 Áramtalanítás 

A létesítményben a Tűzvédelmi Főkapcsoló helye a Tornaterem felé vezető folyosón a 
fő kapcsolóházban található. 

            5.6 Villámvédelmi hálózat 

A épület nem norma szerinti villámvédelmi rendszerrel rendelkeznek. 

Fokozata: Iskola Épület: V3b-L3a-F3/r, Tornacsarnok: V3b-L3a-F3/r-B2 

6 évenkénti felülvizsgálata szükséges. 

5.7 Biztonsági világítás 

A létesítményben menekülési útirány jelző rendszer van. 

5.8 Beépített tűzjelző berendezés 

A létesítményben tűzoltósági átjelzés nélküli tűzjelző berendezés van.  

5.9 Tűzgátló nyílászáró 

A létesítményben 1 db Tűzgátló nyílászáró van, mely a tornacsarnok összekötő 
folyosóján található. 
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5.10 Hő- és füstelvezető rendszer 

A létesítményben nincs Hő- és füstelvezető rendszer. 

5.11 Tűzivíz 

A létesítményben 9db fali tűzcsap van kiépítve. 

Az épület területén nincs földalatti tűzcsap. 
A létesítmény területén nincs földfeletti tűzcsap, valamint tűzivíz medence. 

Közterületi tűzcsap található a Béke utcára és a Mikszáth utcára néző homlokzatnál, 
valamint a két utca kereszteződésénél is. 

5.12 Tűzoltó készülékek 

Az épületben összesen 21 darab kézi tűzoltókészülék található. 

Kézi tűzoltó készülékek készenlétben tartói felülvizsgálata 

A kézi tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát külső szolgáltató cég végzi, amely 
garanciát vállal arra, hogy a jogszabályban előírt szakmai képesítésekkel és feltételekkel 
rendelkezik. Az időszakos felülvizsgálat évente történik. 

A kézi tűzoltó készülékek negyedéves készenlétben tartói felülvizsgálatát a tűzvédelmi 
megbízott végzi. 

Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a tűzoltó készülék 

- az előírt készenléti helyen van-e, 

- rögzítése biztonságos-e, 

- látható-e, 

- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 

- használata nem ütközik-e akadályba, 
- valamennyi nyomásmérő, vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található-e, 

- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 

- fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a 
karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 

- karbantartása esedékes-e, 

- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e 

- állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

Az ellenőrzésről tűzvédelmi üzemelési naplót kell vezetni. 

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 
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6. A helyiségekre vonatkozó egyedi tűzvédelmi előírások  
 

6.1. Tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírások  
 A tantermekben a dohányzás szigorúan tilos! 
 A tanterem ajtóit belülről bezárni nem szabad, a tantermek tűzriadó kulcsait az arra kijelölt 
helyre (porta) le kell adni.  

 A tantermekben lévő elektromos berendezéseket, eszközöket évenként szerelői 
ellenőrzésnek kell alávetni, melyről feljegyzést kell készíteni.  
 A tanterem bejáratához közel el kell helyezni egy tűzoltó készüléket, melyet a helyéről nem 
szabad eltávolítani (töltéskor, ellenőrzéskor a pótlásról gondoskodni kell). 
  Az asztalok között, a közlekedésre szolgáló utakon tárgyakat elhelyezni, az utakat 

eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.  
 Ugyancsak tilos tárgyakat elhelyezni a villamos kapcsolók elé.  
 A tantermekben tűzgyújtás (kivétel a kísérletekhez az előírt biztonsági szabályok betartása 
mellett) nem engedélyezett.  
 Tűzriadó esetén valamennyi tantermet el kell hagyni, az ablakokat, ajtókat be kell csukni, de 
nem szabad bezárni.  
 A tanteremben villamos berendezést, készüléket működés közben, illetve bekapcsolt 
állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.  
 A tantermet elhagyó pedagógus mindig köteles meggyőződni róla, hogy nem maradt-e 

vissza tüzet okozó körülmény, a villanyokat köteles lekapcsolni.  
 

6.2. Iroda tűzvédelmi használati előírásai  
 

 Az iroda területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajánál és a helyiségben jól látható 
helyen el kell helyezni a nyílt láng használatára és a dohányzási tilalomra vonatkozó táblákat. 
A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola 

területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 Az iratokat rendezett körülmények között, polcon vagy asztalon szabad tárolni.  
 A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem 
szabad tárolni.  
 Ugyancsak tilos a helyiségben "Robbanásveszélyes" tűzveszélyességi besorolású anyagot 
tárolni, felhasználni.  
 Az irodákban a tűzvédelmi előírások megtartása mellett is csak a folyamatos 
tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad bevinni, de a karbantartás, stb. 
befejeztével a helyiségből a tűzveszélyes anyagot el kell távolítani.  
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 Az irodákban csak beépített, illetve oda rendszeresített, a kereskedelmi forgalomban 
kapható szabványos villamos berendezések használhatók (csak az iskola tulajdonában levő, 
felülvizsgált villamos eszközök használhatók a tűzvédelmi előírások betartása mellett).  

 Villamos hősugárzó, főzőlap, rezsó, stb. az irodákban nem használható.  
 Az asztalok, polcok között a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem szabad.  
 A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad.  
 Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.  
 A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan 
tűzoltó készüléket.  
 A helyiséget utoljára elhagyónak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, meg kell 
győződnie róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
 

6.3. Irattárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások 

 Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen 
el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási 
tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, 
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 Az iratokat kötegelve, rendezett körülmények között szabad tárolni.  
 A helyiségben "Robbanásveszélyes" tűzveszélyességi besorolású anyagot, nem odavaló 
egyéb éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.  
 A helyiségben villamos hősugárzót, rezsót, vasalót, kávéfőzőt használni nem szabad.  
 Az irattárba csak a belépésre jogosultak léphetnek be. A belépésre jogosultak névsorát a 
bejárati ajtóra ki kell függeszteni (belülről).  
 A polcok között, illetve a polcok mellett a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem 
szabad.  

 A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad. 
  Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.  
 A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan gázzal 
oltó tűzoltó készüléket.  
 A helyiséget utoljára elhagyónak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, és meg kell 

győződnie róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
 

6.4. Raktárra, tárolóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások  
 A tárolóban a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!  
 A tilalom betartása érdekében az ajtóra és a tárolóban jól látható helyen el kell helyezni a 
nyílt láng használatát és a dohányzást tiltó táblát. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha 
az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
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 A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul 
be kell tartani.  

 A tárolóban villamos hősugárzó, rezsó, főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető.  
 A tárolt anyagokat nemenként csoportosítva, eredeti csomagolásban és eredeti feliratozással 
szabad tárolni.  

 Az állványok és polcok között legalább 0.8 m szélességű közlekedési utat, ill. szabad teret 
szabadon kell hagyni.  

 A világítótest és a tárolt éghető anyag között legalább 0.80 méter távolságot kell biztosítani. 
 A tárolóban összegyűlt hulladékot, göngyöleget folyamatosan, de legalább naponta el kell 
távolítani.  
 Villamos készülékeket, azok kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni 
nem szabad.  

 A raktár bejáratának 5 méteres körzetében, jól látható helyen el kell helyezni egy 
kifogástalan tűzoltó készüléket.  
 A raktárban legalább 1 vödör száraz tűzoltó homokot, továbbá a szükséges tűzoltólapátot 
kell tartani.  

 A tároló ajtaját belülről bezárni nem szabad.  
 A helyiség elhagyása előtt a tárolót utolsóként elhagyó személynek meg kell győződni arról, 
hogy nem maradt-e vissza a raktárban tüzet okozó körülmény.  
 

6.5. Mosdóra, zuhanyzóra, WC-re vonatkozó előírások 

 A mosdó, zuhanyzó és WC területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra 
vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése 
mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” 
felirat.  

 A helyiségekben nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, méregjelzéssel 
ellátott szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.  
 A hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett hulladékokat szükség 
szerint, de legalább naponta el kell távolítani.  
 A helyiségekben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, 
ajtónyílásokat ne szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák.  
 A villanykapcsolókhoz, tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.  
 A helyiségekben csak vízmentes villamos szerelvényeket szabad használni, illetve 
felszerelni.  

 A helyiségben villamos hosszabbító használata tikos!  
 A helyiségekben száraz üzemű porszívót üzemeltetni nem szabad.  
 A helyiségek ajtajait belülről bezárni nem szabad.  
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és 
meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
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6.6. Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások  
 Öltöző területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra 
vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése 
mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” 
felirat.  

 Az öltöző területén nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, méregjelzéssel 
ellátott szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.  
 Az öltözőben a hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett 
hulladékokat szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre 
vinni.  

 Az öltözőben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, ajtónyílásokat 
ne szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák, a villanykapcsolókhoz, tűzoltó 
készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.  
 Az öltözőben, illetve az öltöző közelében jól látható helyen el kell helyezni egy üzembiztos 
tűzoltó készüléket, melyet a helyéről eltávolítani nem szabad.  
 Az öltöző ajtaját belülről bezárni nem szabad.  
 Az öltözőt utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és 
meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
 

6.7. Hőközpontra (kazánházra) vonatkozó tűzvédelmi előírások  
 

 A kazánházba csak az oda belépésre jogosultak léphetnek be.  
 A kazánházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen 
el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási 
tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, 
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 A kazánház bejáratára és a kazánházban is ki kell függeszteni egy táblát a belépésre 
jogosultak nevével.  
 A kazánt csak az azzal megbízott személy kezelheti, aki a kazán üzemeltetésével 
kapcsolatos ismereteket elsajátította a kezelési utasítást áttanulmányozta.  
 A kazán kezelésével csak szellemileg és fizikailag alkalmas 18. életévét betöltött személy 
bízható meg.  
 Az üzemelő kazán felügyeletét, ellenőrzését a gépkönyvben lévő kezelési utasítás szerint 
szabad végezni.  
 Tilos a kazánházban a nyílt láng használata, az erre utaló tiltó táblát jól látható helyen el kell 
helyezni, ill. ki kell függeszteni.  
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 A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan állapota (működése) esetén 
szabad üzemeltetni. A biztonsági berendezéseket kiiktatni, módosítani (átalakítani) nem 

szabad.  

 A kazánházban el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó készüléket, melyet állandóan 
üzembiztos állapotban kell tartani.  
 A kazánházban éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!  
 A kazán üzemét azonnal le kell állítani, ha rendellenesség tapasztalható.  
 A kazánház ajtaját belülről bezárni tilos!  
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és 
meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
 

6.8. Karbantartó műhelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások  
 

 A műhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen 
el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási 
tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, 
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 A műhelyben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festéket, hígítót, 
olajokat, stb.) még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, kivéve a gépek, berendezések 
kezelésére, karbantartására a gyártó által előírt folyadékot, kenőanyagot (zárt 
fémszekrényben).  
 A műhelyben rezsót, kávéfőzőt üzemeltetni nem szabad.  
 A használt elektromos készülékek, berendezések alá jól szigetelő (elektromos, hő) nem 
éghető alátéteket kell rendszeresíteni. A készülékektől egy méter távolságon belül nem szabad 
éghető anyagokat elhelyezni.  
 A tiszta és az olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített fedéllel ellátott fémedényt 
kell biztosítani „TŰZVESZÉLYES”, „OLAJOS RONGY” felirattal, továbbá az olajos rongy 
EWC kód feltűntetésével.  
 A műhelyben a közlekedésre szolgáló, a mentési és menekülési utakat szabadon kell hagyni. 
 A helyiségben csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokat szabad tárolni a 
tűzvédelmi előírások betartása mellett.  
 A helyiséget utolsóként elhagyó személynek az elektromos kapcsolókat (főkapcsolót is) ki 
kell kapcsolni, meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, a 
rendellenességeket meg kell szűntetni. 
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6.9. Számítógépterem tűzvédelmi használati előírásai  
 

 A számítógépteremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen 
el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási 
tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, 
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 A számítógépteremben nem odavaló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen 

sem szabad tárolni, illetve használni, kivéve a karbantartás idejét, melyet csak a foglalkozás 
vezető jelenlétében szabad elvégezni.  
 A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gépkönyvben előírt tisztítószert szabad 
használni.  
 Éghető folyadékkal történő karbantartás, tisztítás esetén nem lehet egy liternél több folyadék 
a helyiségben.  
 A karbantartás ideje alatt legalább egy 5 kg-os gázzal-oltó tűzoltó készüléket a helyiségben 
kell tartani.  

 A berendezéseken javítást, karbantartást csak szakképzett (rendszergazda) személy 
végezhet.  
 A számítógépteremben a közlekedési utakat, villamos kapcsolókhoz, szerelvényekhez, 
tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni, az ajtónyílásokat nem szabad 
leszűkíteni.  
 A tanóra, illetve a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a foglalkozást vezető, illetve 
a helyiséget elhagyó felnőtt dolgozó köteles a villamos berendezéseket ellenőrizni, a működő 
berendezéseket kikapcsolni, a villamos kapcsolókat lekapcsolni 8főkapcsolót is ha van), és 
meggyőződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, valamint köteles az 
esetleges rendellenességeket megszűntetni.  
 

 

6.10. Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások  
 

 A könyvtárban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!  
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen 
el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási 
tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, 
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.  
 A könyvtáros köteles érvényt szerezni a tilalomnak.  
 A könyvtári polcok, asztalok között biztosítani kell legalább 1.20 méter szélességű 
közlekedési utakat.  
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 A közlekedési utakat, a villamos kapcsolókhoz, főkapcsolóhoz, tűzoltó készülékhez vezető 
utakat szabadon kell hagyni, oda még ideiglenesen sem szabad tárgyakat elhelyezni, az 
ajtónyílásokat nem szabad leszűkíteni.  
 A helyiséget belülről bezárni nem szabad.  
 A könyvtár ajtajához közel, 5 méteres távolságon belül el kell helyezni egy 5 kg-os gázzal 
oltó tűzoltó készüléket.  
 A könyvtárból a hulladékot naponta el kell távolítani.  
 A könyvtárban éghető folyadékot (hígító, benzin, olaj, petróleum stb.), méregjelzéssel 
ellátott szereket, romlandó élelmiszereket tárolni tilos!  
 Villamos hősugárzó, főzőlap, vasaló, kávéfőző a könyvtárban nem használható.  
 A könyvtárba fel kell szerelni a tűz jelzésére alkalmas jelzőberendezést, melynek 
üzembiztonságát legalább kéthetenként ellenőrizni kell próba-üzemeltetéssel.  
 A napi tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személy 
köteles a villanykapcsolókat lekapcsolni, a villamos berendezéseket feszültségmentesíteni és 
meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.  
 

 

6.11. Raktárak 

A helyiségben tárolt robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyagokat nem éghető anyagú, 
megfelelő teherbírású polcon, vagy a helyiség padozatán kell elhelyezni. 

A tűzveszélyes folyadékok edényzetét közvetlenül egymás fölött elhelyezni nem szabad. 

6.12. Irodák, foglalkoztatók 

- A nevelői irodában el kell helyezni a Létesítmény Tűzriadó Tervét. 
- A tűzjelzésre szolgáló telefon mellett fel kell tüntetni az állami tűzbejelentő telefon 

számát. 
- A helyiségekben el kell helyezni a tűz esetén értesítendő személyek és szolgáltatók 

névsorát, valamint elérhetőségét. 
- A napi munka befejezése után a helyiségekben használt elektromos eszközöket ki kell 

kapcsolni, valamint az elektromos hálózatról le kell választani. 
- A napi munka befejezése után a helyiségekben a világítást le kell kapcsolni. 
- A napi munka befejezése után az éghető hulladékot fel kell takarítani. 
- A helyiségekben robbanásveszélyes osztályba sorolt anyag nem tárolható. 
- A helyiségekben kávéfőzőt, villanymelegítőt csak hőszigetelő alátét lapon szabad 

elhelyezni, és csak olyan aljzatról szabad üzemeltetni, amely a bekapcsolt állapotot 
kijelzi. 

- A helyiségekben szabványtól eltérő elektromos berendezést üzemeltetni, vagy 
feszültség alatt tartani szigorúan tilos! 
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6.13. Elektromos kapcsolószekrény: 
- A kapcsolószekrénybe illetéktelen nem személy nem nyúlhat be! 
- A kapcsolószekrény ajtóit lezárva kell tartani! 
- A kapcsolószekrényben bármilyen anyag tárolása tilos! 
- Meghibásodás esetén javítást csak szakirányú végzettséggel rendelkező személy 

végezhet. 
- A sérült elektromos tokozatok javításáról haladéktalanul gondoskodni kell! 
- A kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint a kapcsolók ki és bekapcsolt 

állapotát jelző hiányzó feliratokat haladéktalanul pótolni kell. 

7. Tűzvédelmi dokumentumok kezelése  

7.1. Kötelezően vezetendő dokumentumok listája 

- Tűzvédelmi Szabályzat 
- Tűzriadó Terv 

- Jegyzőkönyv a Tűzriadó Terv begyakoroltatásáról 
- Új belépő dolgozók nyilatkozatai a tűzvédelmi oktatásról 
- Tűzvédelmi oktatási napló 

- Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozókról 
- Tűzoltó készülékek tűzvédelmi üzemelési napló 

- Minősítő irat az elektromos hálózatok tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatairól 
- Minősítő irat a villámvédelmi rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 
- Jegyzőkönyv a kazán időszakos felülvizsgálatáról 
- Jegyzőkönyvek az égéstermék elvezetők időszakos felülvizsgálatáról 

7.2. Dokumentumok iratőrzési helye 

A tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumokat az intéményvezető őrzi. 

A dokumentumok iratőrzési helye az igazgatói iroda. 

8. A dolgozók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel 
kapcsolatos feladatai 

8.1. Tűzjelzés 

Minden tüzet azonnal jelezni kell a hivatásos tűzoltóság felé. 

A tüzet észlelő személy jelezze a tüzet azonnal a közelben tartózkodóknak is, abból a célból, 
hogy a tűz oltásában segédkezzenek, vagy, hogy a veszélyeztetett területet idejében el tudják 
hagyni. 
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A tűz bejelentése során közölni kell: 

- a káreset pontos helyét, 
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, 
- emberélet van-e veszélyben, 
- történt-e személyi sérülés 

- a jelző nevét, jelzésre használt távbeszélő számát. 

 Az a személy, aki tüzet észlel és ezt a tűzoltóságnak nem jelzi; szándékosan 
megtévesztő tűzjelzést ad; a sikeres tűzoltáshoz szükséges információt megtagadja, az a 
vonatkozó jogszabály értelmében tűzvédelmi szabálysértést követ el és pénzbírsággal 
sújtható. 

 A tűzoltóságot még az eloltott tűzről is értesíteni kell!  

8.2. Tűzoltás  

 A tüzet észlelő személy a tűzoltóságra adott tűzjelzést követően köteles lehetősége 
szerint tájékoztatni a közelben tartózkodókat is a veszélyhelyzetről. 

 Tűz esetén elsődleges feladat a sérült, veszélyhelyzetben lévő emberek mentése.    A 
mentésben valamennyi arra alkalmas dolgozó testi épsége veszélyeztetése nélkül köteles részt 
venni. 

 Az arra alkalmas személyek kezdjék meg a tűz oltását a  rendelkezésre  álló  kézi 
tűzoltó készülékekkel. 

 A tűzeset helyszínén jelenlévők kötelesek a kiérkező hivatásos 
tűzoltóegység parancsnokának utasításait betartani, a tűzoltáshoz minden segítséget és 
információt megadni, utasítása esetén az oltásban és a mentésben részt venni. 

 Azonnal meg kell kezdeni a sérült személyek ellátását. Személyi sérülés, életveszély 
esetén azonnal értesíteni kell a mentőszolgálatot is. 

 A tűz eloltása után a dolgozók kötelesek minden segítséget megadni a tűzvizsgálatot 
végzőknek. 

8.3. Műszaki mentés  

 A veszélyeztetett helyiségekből a nagy értékű berendezési tárgyak, fontos 
dokumentumok mentése végett a jelenlévő és arra alkalmas dolgozókból anyagmentő 
csoportot kell szervezni. 

 Az anyagmentő csoport munkáját csak a tűz hatásaitól védett épületrészben végezheti! 

 Az anyagmentés, műszaki mentés során az emberek egészségét, testi épségét 
kockáztatni nem szabad. 
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8.4. 6 kg-os belsőpalackos porraloltó kezelése  

 Tűz esetén a tűz közelébe érve tegyük le a készüléket a földre.   

 Húzzuk ki a biztosító plombát, ezzel a készülék működőképes állapotba kerül.  

 A készüléket fordítsuk meg kétszer-háromszor, hogy a leülepedett por felkavarodjon. 

 A porpisztoly szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethető.  

 A készüléket oltás közben 30o-nál jobban megdönteni nem szabad, mivel ilyenkor a 
készülék nem olt, csak a hajtógáz távozik el.  

 Tűzveszélyes folyadék tüzének oltásakor a fröccsenés veszélye miatt az oltást 
biztonságos távolságról (kb. 3-4 méter) kezdjük meg.  

 

 

 

  



 

 

21 

 

 
Balassagyarmati Szent-Györgyi 

Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szabályzat 
Kiadás:  
2018.  

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
Változat: 1. Sorszám: 1. 

 

9. Záró rendelkezések  
 

A Szabályzat tartalmát az érintettekkel ismertetni kell. 

A Szabályzatban foglalt feladatok végrehajtását ellenőrizni fogom. 

A szabályzat elkészítésénél figyelembe vett fontosabb jogszabályok: 

• 1996. XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

• 54/2014. (XII.5.)  BM rendelet. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 

• 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 

• 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról 

• 12/2007. (IV.25) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

 

 

Balassagyarmat, 2018.09.06. 

…………………………………. 
          Sinkóné Szrenka Anikó 

        igazgató 
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10. Függelék  

10.1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya (kivonat az 54/2014.XII.5.) BM. 
rendeletből) 

9. § (1)  Robbanásveszélyes osztályba tartozik: 

a) a kémiai   biztonságról   szóló   törvény   szerint   robbanó,   fokozottan      
tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 

b) az  a  folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy 
nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a 
nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 

e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 
anyag. 

9. § (2)  Tűzveszélyes osztályba tartozik: 

a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 
c) Az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy 

üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 

d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 

magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-

nál kisebb és 

g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt 
anyag. 

9. § (3)  Nem tűzveszélyes osztályba tartozik:  

a) a nem éghető anyag, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 

c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
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10.2. Éghető folyadékok tűzveszélyességi besorolása (kivonat az MSZ 
9790:1995 szabványból) 

 I. tűzveszélyességi fokozat:  

- az éghető cseppfolyós anyag, amelynek zárt téri lobbanáspontja 21 °C alatt van, 
- vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílt téri lobbanáspontját. 

II. tűzveszélyességi fokozat:  

- az éghető cseppfolyós anyag, amelynek  zárt téri lobbanáspontja legalább 21°C, nyílt   
téri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, 

- vagy üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílt 
téri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke. 

III. tűzveszélyességi fokozat:  

- a legalább 50 °C  nyílt  téri  lobbanáspontú   gázolajok,  tüzelőolajok  és a világításra 
használatos petróleum, 

- az éghető cseppfolyós anyag, amelynek nyílt téri lobbanáspontja 55 °C felett van, de 
legfeljebb 150 °C, 

- vagy üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de 

legfeljebb 50°C-kal kisebb. 

IV. tűzveszélyességi fokozat:  

- az éghető cseppfolyós anyag, amelynek nyílt téri lobbanáspontja 150 °C-nál 
magasabb, 

- vagy üzemi hőmérséklete több mint 50 °C-kal a nyílt téri lobbanáspontja alatt van. 

  



 

 

24 

 

 
Balassagyarmati Szent-Györgyi 

Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szabályzat 
Kiadás:  
2018.  

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
Változat: 1. Sorszám: 1. 

 

10.3. Tüzek osztályozása (kivonat az MSZ EN 2:1993 

szabványból) 

  

 

 

 

 

 

szilárd anyagok tüzei 

  

 

 

 

folyékony, vagy cseppfolyós szilárd 
anyagok (olvadékok tüzei 

  

 

 

 

éghető gázok tüzei 

  

 

 

 

fémek, fémötvözetek tüzei 

 

 

  



 

 

25 

 

 
Balassagyarmati Szent-Györgyi 

Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szabályzat 
Kiadás:  
2018.  

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
Változat: 1. Sorszám: 1. 

 

  

10.4. Tűzoltó készülékek számának meghatározása  

A létesítmény szintjeinek száma: 3 

MSZ EN 3-7 szabvány szerinti B tűzosztály előfordulása: nem 

A Létesítmény hasznos alapterülete: 4788 m
2
 

Önálló rendeltetési egységek száma: 1 

 Az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírása alapján: Kazánház  1 

A tűzoltó készülékek száma az 54/2014.(XII.5.) BM. rendelet 204.§, illetve 16. melléklet 1. 
táblázat alapján határozható meg.  
Szükséges oltóanyagegység: 44 

 

A Létesítményben összesen 19 db 6kg-os porral oltó, valamint 2 db 2kg-os CO2 tűzoltó 
készülék van elhelyezve.  
Rendelkezésre álló oltóanyagegység: 202 

 

 

 

Ezek oltóanyag egysége és oltási kapacítása az előírt követelményt kielégíti.  

 

Balassagyarmat, 2018.09.06. 

  

  

 

 

 

Kisherceg Tűz-és munkavédelmi 
Kft. 
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Változat: 1. Sorszám: 1. 

 

11. Iratminták 

11.1. ÚJ BELÉPŐ DOLGOZÓ VAGY ALKALMI MUNKAVÁLLALÓ 
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NYILATKOZATA 

 

 

Név:  ...............................................................................................................................  

Születési hely, idő:  .......................................................................................................  

Anyja neve:  ..................................................................................................................  

Munkaköre:  .................................................................................................................  
 

Oktatás időpontja:   év    hó  nap 

 

Oktatás tárgya: 

 

 érvényben lévő TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalma 

 az égés feltételei, tűzoltási módok 

 tűz jelzése és módja 

 megelőző tűzvédelmi rendelkezések 

 munkahelyi tűzvédelmi rendtartás 

 tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei 
 tűz esetén tanúsítandó magatartás, mentési munkában való részvétel, a létesítmény 

kiürítése tűz esetén 

 a tűzoltó eszközök, készülékek, felszerelések helye, használata, kezelési módja  
 az irodagépek, elektromos készülékek, egyéb gépek áramtalanítása 

 a hálózati áramkörök megszakítása, áramtalanítása  
 kereskedelmi létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 a létesítmény kiürítésének szabályai, menete, a menekülési útvonalak megismerése 

 

   

Alulírott elismerem, hogy a megelőző tűzvédelmi oktatási anyagot, a leírtakat tudomásul 
vettem és elsajátítottam, betartását magamra nézve kötelezően elismerem és azt felelősségem 

tudatában végrehajtom. 
 

 

_____________________________   ____________________________ 

oktató         oktatott  
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11.2. TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ 

 

Készült:    év    hó   napján 

Munkahely:  .........................................................................................................................  

Oktatásra kötelezett:  ........................  fő     Oktató neve:  .................................................  

Megjelent:  ..........................................  fő     Oktató szakképesítése:  ................................  

Oktatás jellege:      Az oktatott dolgozók:  

Előzetes (alap)      Új belépők   

Ismétlődő       Munkakört változtatók 

Rendkívüli 

Oktatás tárgya:      Oktató aláírása:      

Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése 

Tűzveszélyes munkavégzés 

Új anyag, gép, berendezés 

Új robbanásveszélyes, tűzveszélyes technológia 

Sorszám Név Aláírás 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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11.3. ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 
VÉGZÉSÉRE 

 

Az engedély kiadó neve:  ....................................................................................................................  

A tűzveszélyes munka végzését az alábbi feltételekkel engedélyezem: 

A munka megnevezése (részletes leírása): 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................  

A munkavégzés helye (pontos helyszín) leírása: 

 ..............................................................................................................................................................  

A munka megkezdésének időpontja (dátum, óra, perc):  ...............................................................  

A munkavégző neve, beosztása:  .......................................................................................................  

A munkavégző szakvizsga bizonyítványának száma, kelte:  ..........................................................  

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................  

Kelt:  

PH. 

___________________________ 

engedélyt kiadó 

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem, a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartásáért 
felelősséget vállalok. 

___________________________ 

munkavégző 
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11.4. MENEKÜLÉSI IRÁNYFÉNY ELLENŐRZÉSI NAPLÓ 

 

 

 

 

201..   

 

 ....................................................................................  

      ellenőrzést végző aláírása 

 

A javítást elvégeztem, a működőképességről meggyőződtem. 

 

201..   

 

 ....................................................................................  

      ellenőrzést végző aláírása 

  

Irányfény Működőképes 
Meghibásodás jellege 

Sorszáma Elhelyezése IGEN/NEM 
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11.5. JEGYZŐKÖNYV TŰZRIADÓ GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

Készült:  201 .............................................................................................................................  

Tárgy:   A 201……….. –án lefolytatott Tűzriadó gyakorlat kiértékelése. 

Jelen vannak:    .........................................................................................................................  

                           ........................................................................................................................  

A gyakorlat lefolytatása 

A tűz feltételezett keletkezési helye (pl. iroda, konyha):  ........................................................  

A tűz keletkezésének feltételezett oka (pl. dohányzás, zárlat, stb.):  ....................................... 
 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

Imitált tűzjelzést telefonon adta:    ...........................................................................................  

Dolgozókat értesítette:                   ............................................................................................  

Áramtalanítást elvégezte:              ............................................................................................  

Gázelzárást végrehajtotta:            .............................................................................................  

Imitált oltást elvégezte:                .............................................................................................  

Kiürítés normaideje:                    …………………..perc 

Gyakorlat kiértékelése: 

Tűzjelzés megfelelő: igen nem 

Kiürítési idő megfelelő: igen nem 

Értékelés: sikeres sikertelen 

 

Megjegyzés: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

kmf. 

 

PH. 
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12. Mellékletek 

12.1 Tűz esetén értesítendő személyek névsora 

Név/megnevezés Telefonszám 

Hivatalos állami tűzbejelentő szám 105 

Általános segélyhívó központ 112 

Iskola Igazgatója 20/777-8021 

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság 

06 35 300 055 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

06 32 521 030 

ÉMÁSZ Nyrt. hibabejelentés +36 40 424 344 

Gázművek hibabejelentés +36 32 440 699 

12.2 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség kiürítése 

Alapadatok: 

  A kiürítés megengedett időtartama: (OTSZ 7. Melléklet 4. Táblázat) 
- Első szakasz t1= 1,5 perc 

- Második szakasz nincs 

- a helyiségből való menekülés az OTSZ által meghatározott 
távolságon belül a szabadtérbe vezet (létesítmény udvara) 

  Haladási sebességek: (Kiürítés TVMI 5.2.7. 1. táblázat) 
- Vízszintes haladási sebesség: 29m/perc 

 

A helyiség funkciója: Tornaterem 

Alapterülete: 578 m2   

Számításba vett létszám: 700 fő (iskola létszáma) 
A legkedvezőtlenebb útvonal hossza: 17m 

A helyiségből való kijutáshoz tartozó szélesség: 4,2 m   

A helyiség kiürítése: 
t1a= 17/29= 0,58 perc < 1,5 perc tehát megfelel 

Az ajtó átbocsátóképessége alapján: 
t1b=700/(41,7 * 4,2)= 3,99 perc < 1,5 perc tehát nem felel meg 

Az ajtó átbocsátóképessége alapján: 
t1b= 260/(41,7 * 4,2)= 1,48 perc > 1,5 perc tehát megfelel 

A helyiség maximum befogadóképessége 260fő! 
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12.3 Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálati ciklusidőkről 

 A B C D 

1  üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

2 érintett 
műszaki 

megoldás 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

3 tűzoltó 
készülék 

3 hónap 

(+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

nincs követelmény 6 hónap 

(+ 1 hónap)1) 

12 hónap2) 

5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

4 fali tűzcsap 

 

6 hónap 

(+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

12 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 biztonsági 
világítás 

1 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

12 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

14 tűzgátló 
nyílászárók 

1 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6 hónap (+ 
1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
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12.3. Tűzriadó terv 

1./  A Létesítmény adatai:   

a./Megnevezés: Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és             
Szakközépiskola 

b./ Telephely:   2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 50. 

c./ Megközelítési lehetőség: Balassagyarmat  

d./ Kockázati osztálya:  AK (alacsony kockázat) 
e./ Tűzjelzési lehetőség:  telefon 

f./ Tűzoltó vízforrás  Saját és Közterületen található tűzcsapok. 
g./ Áramtalanítási lehetőség: tűzvédelmi főkapcsoló 

h./ Gázelzárási lehetőség: kazánház, gázóra 

   

      

2./ A hivatásos tűzoltóságra vonatkozó adatok:  
a./ Megnevezés: Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 

b./ Címe: 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. 
c./ Telefon: 105 állami tűzbejelentő, 112 egységes segélyhívó 

   06 35 300 055 városi vonal 
 

3./  Tűzjelzés:   

a./ A tüzet észlelő személy köteles tűzjelzést adni a telefonon keresztül a tűzoltóság 
részére. 
b./ A tüzet észlelő személy hívja fel a közelben tartózkodó személyek figyelmét a 
veszélyhelyzetre, hogy a veszélyeztetett területet idejében el tudják hagyni. 
 

4./  Kiürítés :   

a./ Tűz keletkezése esetén a dolgozók haladéktalanul kezdjék meg az épület kiürítését, a 
veszélyeztetett személyek mentését. 
b./ Az épület elhagyása után létszámellenőrzést kell tartani. 
 

5./  Tűzoltás és mentés:   

a./ Tűz esetén elsődleges feladat a sérült, veszélyhelyzetben lévő gyermekek mentése. A 
mentésben valamennyi dolgozó köteles részt venni. 
b./ A dolgozók kezdjék meg a tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel saját testi 
épségük veszélyeztetése nélkül. 
c./ A dolgozók kötelesek a kiérkező hivatásos tűzoltóegység parancsnokának  utasításait 
betartani, a tűzoltáshoz minden segítséget és információt megadni, utasítása esetén az 
oltásban és mentésben részt venni. 
d./ A tűz eloltása után a dolgozók kötelesek minden segítséget megadni a tűzvizsgálatot 
végző személyeknek. 

 

6./  Áramtalanítás:  
a./ Tűz esetén el kell végezni az épület áramtalanítását.  

Főkapcsoló helye: a Tornaterem felé vezető folyosón a fő kapcsolóházban található. 

b./ Az áramtalanító főkapcsoló helyét valamennyi dolgozó köteles megismerni. 
 



 

 

34 

 

 
Balassagyarmati Szent-Györgyi 

Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szabályzat 
Kiadás:  
2018.  

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
Változat: 1. Sorszám: 1. 

 

7./  Gázelzárás:  
a./ Tűz esetén el kell végezni az épületbe bejövő gázvezeték lezárását. 

Gázfőelzáró helye: A gázfőelzáró a Béke utcára néző homlokzat előtt lévő 
gázfogadószekrényben található. 

    b./ A gázvezeték lezárásának lehetőségét valamennyi dolgozó köteles megismerni. 
 

8./  Fő veszélyforrások:  
a./ kazánház, könyvtár, 
 

10./ Egyebek: 

A Tűzriadó tervhez mellékelni kell a Létesítmény alaprajzait és helyszínrajzát, amin a 

következőket be kell jelölni: 
- a közművek (villany, víz, gáz) elzáró szerelvényeinek helyeit, 
- a tűzoltó vízforrásokat (tűzcsapok), 
- a tűzoltó készülékek, berendezések, eszközök (tűzoltó készülékek) helyeit. 

 

Balassagyarmat, 2018.09.06. 

  ______________________________ 

     Sinkóné Szrenka Anikó 

            igazgató 








